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SCHNITTSTELLEN

GGrruunnddaauussbbaauu  ((BBaauuhheerrrr))
Gebäudehülle
Einstellhalle
Treppenhäuser
WC-Anlagen bei Treppenhäuser
Elektr. Grundinst. mit Verteilung bis Steigzonen auf Geschosse, Unterverteilung
Allg. Ausbau der Mietflächen für Heizung / Kühlung / Lüftung (Büronutzung)
Sanitär Grundinst. mit Zu- und Ableitungen
Brandschutz mit Fluchtwegmarkierung, brandmeldeanlage, RWA, Sprinkler EH und Pneulager
Lichthof / Dachterrasse
Entsorgung EG (mit Hebebühne)
Veloparkiersysteme
Umgebung

EErrwweeiitteerrtteerr  GGrruunnddaauussbbaauu  ((BBaauuhheerrrr))
In folgenden Räumen ist der Innenausbau Boden, Wand, Decke eingerechnet:
1.UG: Veloraum mit abschliessbaren Gehäuse
1.UG: DU / WC Garderoben (Velo) mit abschliessbaren Schränken

 5.OG: Automatenangebot, Verpflegung intern,   Lager, Vorbereitung,Kantine,                 

MMiieetteerraauussbbaauu  ((iinnddiivviidduueellll))
indvidueller Ausbau durch Mieter
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PPoossiittiioonnss  --  BBeesscchhrriieebb BBKKPP  NNrr.. GGrruunnddaauuss--bbaauu BBKKPP  NNrr..
eerrwweeiitteerrtteerr  

GGrruunnddaauuss--bbaauu
MMiieetteerraauuss--

bbaauu

GGeebbääuuddee 22
BBaauuggrruubbee 2200
Baugrubenaushub 201.1 x
RRoohhbbaauu  11 2211
BBaauummeeiisstteerraarrbbeeiitteenn 221111
Baustelleneinrichtung 211.0 x
Gerüstungen 211.1 x
Erstellen Vorhalten und Demontage der Rohbau- Gerüste gemäss 
Vorschrift SUVA

211.1 x

Erforderlichen Schutzgeländer, prov. Abdeckungen und 
Bockgerüste 

211.1 x 311.1 x x 

KKaannaalliissaattiioonn 221111..44
Kanalisation inner- und ausserhalb des Gebäudes inkl. den 
notwendigen Kontroll- und Sammelschächten, nach Vorschrift der 
Baubehörde, an Hauptkanalisation angeschlossen.

211.4 x

BBeettoonn--  uunndd  SSttaahhllbbeettoonnaarrbbeeiitteenn 221111..55
Aussenwände in Beton, UG wasserdicht, 30 cm stark, Innenwände in 
Beton, 20-30 cm stark 

211.5 x

Geschossdecken in Beton gemäss Konzept Bauingenieur 
(Nutzungsvereinbarung)

211.5 x

MMaauurreerraarrbbeeiitteenn 221111..66
Mauerwerk aus Kalksandstein und Backstein

> Treppenhäuser, Nasszellen, Korridore, Nebenräume, 
Technikräume, Lager

211.6 x

> Zur Raumbildung, Kantine, allg. DU / Garderoben 211.6 x
> Zur Unterteilung der Vermietungsflächen 2.OG - 5.OG 311.6 x
> Zur Raumbildung innerhalb Mietfläche 311.6 x

Innere Wärmedämmung auf Beton, KN, BN (Dämmperimeter) 211.6 x
EElleemmeennttee  iinn  BBeettoonn 221122..22
Vorfabrizierte Beton-Treppenelemente 212.2 x
Vorfabrizierte Betonstützen 212.2 x
Vorfabrizierte Brüstungselemente, Dachrandelemente 212.2 x
MMoonnttaaggeebbaauu  iinn  HHoollzz 221144
5.OG Holzboden im Aussenbereich 214.7 x
FFaassssaaddeennbbaauu 221155
Äussere Bekleidungen in Aluminium und Wärmedämmung 215.2 x
Geländer aussen 1./2./5.OG Glas 215.3 x
Untersichten 215.6 x
Anprallschutz 215.7 x
Fenster aus Metall 221.4 x
Aussentüren, Tore aus Metall 221.6 x
Schaufensteranlagen 221.7 x
Schiebetürelemente 221.8 x
SSppeenngglleerraarrbbeeiitteenn 222222 x
Spenglerarbeiten in Aluminium / Chromstahl 222 x
Bleche zu Flachdächer: 222 x
Wand-, Einlauf-, Seiten-, Sockel-, Schwellen- und Brüstungs- 222 x
Anschlussbleche 222 x
Ausspeier und Notüberläufe 222 x
BBlliittzzsscchhuuttzzaannllaaggee 222233
Blitzschutzanlage gemäss Vorschriften und Auflagen der 
Gebäudeversicherung.

223 x

BBeeddaacchhuunnggssaarrbbeeiitteenn 222244
Dichtungsbeläge Flachdächer 224.1 x
Glaseinbauten in Flachdächer 224.3 x
Höhensicherung 224.4 x
SSppeezziieellllee  DDiicchhttuunnggeenn  uunndd  DDäämmmmuunnggeenn 222255 x
Fugendichtungen 225.1 x 325.1 x x
Spezielle Dämmungen 225.2 x 325.2 x x
Brandabschottungen 225.4 x 325.4 x x
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FFaassssaaddeennppuuttzzee 222266
Verputzte Aussenwärmedämmungen 226.2 x
ÄÄuusssseerree  OObbeerrffllääcchheennbbeehhaannddlluunnggeenn 222277
Äussere Malerarbeiten 227.1 x
ÄÄuusssseerree  AAbbsscchhllüüssssee,,  SSoonnnneennsscchhuuttzz 222288
Innerer Blendschutz / Verdunkelung 228.4 x
Äussere Senkrechtmarkisen 228.6 x
EElleekkttrrooaannllaaggeenn 2233

Detailliiertere Angaben entsprechend Bau- und Leistungsbeschrieb:

Hauptverteilung im Technikraum UG installiert, pro Mieteinheit ein 
Energiezähler am Hauptverteiler.

231.2 x

Gewerbe / Mietflächen (Büronutzung) ab Hauptverteiler über 
Steigzonen erschlossen. (Unterverteilung)

231.2 x

Unterverteilungen: Küche, Verpflegung 331.2 x
Unterverteilungen: Miteflächen (Büronutzung) 331.2 x
Notlichtanlage, Fluchtwegkennzeichnung nach bewilligtem 
Brandschutzkonzept

231.4 x

Energieerzeugungsanlage (Photovoltaikanlage) über 5.OG 231.5 x
Blitzschutzanlage 232.2 x
Installation Leuchten und Lampen allg. Räume 232.5 x
Ausbau ab Unterverteilung, Beleuchtung, techn. Einrichtungen: 
Küche / Verpflegung, WC / DU / Garderoben Velo

332.5 x

Ausbau ab Unterverteilung, Beleuchtung, Erschliessung 
Arbeitsplätze, techn. Einrichtungen: zu Mietfläche

332.5 x

LLeeuucchhtteenn  uunndd  LLaammppeenn 223333
Lieferung allg. Leuchten 233.1 x
Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung gemäss Vorgaben 
Brandschutzkonzept

233.1 x

> Küche / Verpflegung 333.1 x
> innerhalb Mietfläche 333.1 x

SScchhwwaacchhssttrroommaappppaarraattee  //  SScchhwwaacchhssttrroommiinnssttaallllaattiioonn
223355  //  
223366

Kommunikationssysteme für allgemeine Schwachstromanalgen 
(MSRL, GA, ZUKO, WLAN)

235.1/ 
236.1

x

Public Wlan (Treppenhäuser, Korridore)
235.1/ 
236.1

x

Public Wlan (Verpflegung)
335.1/ 
336.1

x

Wlan innerhalb Mietfläche 
335.1/ 
336.1

x

Inhouse GSM (Inhouse Natelempfang) Vollabdeckung
235.1/ 
236.1

x

Brandmeldeanlage entsprechend bewilligtem Konzept
235.2/ 
236.2

x

Brandmelder entsprechend bewilligtem Konzept (inkl. 
Garagenbetrieb, Mietflächen für Büronutzung)

235.2/ 
236.2

x

Brandmelder je nach Layout ergänzend bei Bedarf innerhalb 
Mietfläche

335.2/ 
336.2

x

Security Systeme (ZUKO, CO/NO2-Warnanlage)
235.3/ 
236.3

x

Sonnerie mit Video- Türsprechanlage / Gegensprechanlage beim 
Haupteingang TH1

235.4/ 
236.4

x

Audio-Anlage Verpflegung
335.6/ 
336.6

x

Audio-Anlage innerhalb Mietfläche
335.6/ 
336.6

x

Video-Anlage innerhalb Mietfläche
335.6/ 
336.6

x

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
235.9/ 
236.9

x
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HHeeiizzuunnggss--  uunndd  LLüüffttuunnggss--  uunndd  KKlliimmaaaannllaaggeenn 2244
WWäärrmmeeggeewwiinnnnuunngg 224411
Wärmegewinnung mit Erdsonden 241 x

WWäärrmmeeeerrzzeeuugguunngg  //  KKäälltteeeerrzzeeuugguunngg
224422  //  
224466

Wärmeerzeugung mit Sole/Wasser Wärmepumpe
242 / 
246

x

WWäärrmmeevveerrtteeiilluunngg  //  KKäälltteevveerrtteeiilluunngg
224433  //  
224466

Wärmeverteilung/Kälteverteilung in den Mietflächen (Büronutzung) 
mittels Heiz- bzw. Kühldecken

243 / 
246

x

Wärmeverteilung in den Treppenhäusern und Nasszellen mittels 
Heizkörpern / Fussbodenheizung

243 / 
246

x

LLuufftttteecchhnniisscchhee  AAnnllaaggeenn 224444
Belüftung Einstellhalle mechanisch, Lüftungsanlage gesteuert über 
je eine CO / NO-Überwachungsanlage

244 x

Lüftung Nasszellen, abgeschlosse Räume 244 x
Lüftung der Mietflächen (Büronutzung), DU / Garderoben, Küche / 
Verpflegung mit gesamter Erschliessung ab Hauptverteilung

244 x

Ergänzend Lüftung der Mietflächen (Büronutzung) bei speziellen 
Anforderungen (erhöhter Luftwechsel)

244 x

SSaanniittäärree  AAnnllaaggeenn 2255
AAllllggeemmeeiinnee  SSaanniittäärraappppaarraattee 225511
Lieferung gemäss Auswahlschein:
Nasszellen bei Treppenhäuser (inkl. EG / 1.OG) 251 x
WC / DU / Garderoben Velo UG, mit Standardapparate 351 x
zusätzliche Nasszellen innerhalb Mietfläche (soweit möglich) 351 x
SSppeezziieellllee  AAppppaarraattee 225522
Handfeuerlöscher 252 x
VVeerrssoorrgguunnggss--  uunndd  EEnnttssoorrgguunnggssaappppaarraattee 225533
Enthärtungsanlage mittels Ionenaustauscher für Kalt- und 
Warmwasser

253 x

SSaanniittäärrlleeiittuunnggeenn 225544
Individuelle Kalt- und Warmwassermessung pro Verbraucher 254 x
DDäämmmmuunnggeenn 225555
Dämmungen der Sanitärinstallationen 255 x
SSaanniittäärriinnssttaallllaattiioonnsseelleemmeennttee 225566
Lieferung Montage 256 x
Lieferung / Montage innerhalb Mietfläche 356 x
LLöösscchhaannllaaggeenn 225599
Sprinkleranlagen 259 x
KKüücchheenneeiinnrriicchhttuunnggeenn 225588
Küche innerhalb Mietfläche 358 x
Verpflegungseinrichtung 4.OG gemäss Gastroplaner 358 x
Lager- / Vorbereitungseinrichtung zu Verpflegung 358 x
TTrraannssppoorrttaannllaaggeenn 2266
AAuuffzzüüggee 226611
3x Personenaufzugsanlagen, elektromechanischer Antrieb, 
Standardausführung Unternehmer, Nennlast 1000 kg, 13 Personen, 
Kabinengrösse cm 160 x 140 x 220                  

261 x

1x Warenlift:elektromechanischer Antrieb Standardausführung 
Unternehmer, Nennlast 2000 kg, Kabinengrösse cm 150 x 270 x 210

261 x

HHeebbeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn 226655
Hydraulik - Scherenhebebühne mit Drahtgitter (Sicherheit) bei 
Anlieferung Grösse ca. cm 270/180, Hubhöhe ca. cm 130 Nutzlast 
3’000 kg

265 x
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AAuussbbaauu  11 2277
GGiippsseerraarrbbeeiitteenn 227711
VVeerrppuuttzzaarrbbeeiitteenn  ((iinnnneerree)) 227711..00
Haftgrund Grundputz Schlemmputz/Weissputz inkl. Nebenarbeiten 
entsprechend Raumtabelle:

> Treppenhäuser, Nasszellen, Korridore, Nebenräume 271.0 x
> UG Garderobe, WC / DU 371.0 x
> 5.OG Lager, Technik, Küche, Verpflegung 371.0 x
> Ausbau innerhalb Mietfläche 371.0 x

TTrroocckkeennbbaauuaarrbbeeiitteenn 227722..11
Metallständerwände mit dazwischenliegender Mineralfaserplatte 
(entsprechend Schallanforderungen) verkleidet mit 
Gipskartonplatten, Oberfläche verspachtelt inkl. Nebenarbeiten:

> WC-Anlagen bei Treppenhäuser 271.1 x
> Raumtrennung unter Mieter / Mieter 271.1 x
> WC / DU / Garderoben Velo UG 371.1 x
> Ausbau innerhalb Mietfläche 371.1 x

MMeettaallllbbaauuaarrbbeeiitteenn 227722
IInnnneennttüürreenn  aauuss  MMeettaallll 227722..00
Metall, verglast entsprechend Schall- und Brandschutz-
anforderungen (VKF-Zulassung), Oberflächen nach Farbkonzept

> Abschlusstüren Treppenhaus, Korridore, zu Mietflächen 272.0 x
MMeettaallllbbaauuffeerrttiiggtteeiillee 227722..11

> Briefkastenanlage 272.1 x
> Paketanlage 372.1 x
> Einrichtung zu Veloabstllplätze 272.1 x
> Entsorgungscontainer 272.1 x
> Abfallbehälter für getrennte Entsorgung 272.1 x
> Garderobenschränke Velo UG 372.1 x
> Regal / Halterung Veloraum UG (Helme / Regenschutz) 372.1 x
> Bauteile innerhalb Mietfäche 372.1 x

AAllllggeemmeeiinnee  SScchhlloosssseerraarrbbeeiitteenn 227722..22
Geländer, allg. Absturzsicherungen, Einbauten 272.2 x
Treppengeländer 272.2 x
Anfahrschutz bei Schaufenster, Glasgeländer 1.OG 272.2 x
Bauteile innerhalb Mietfläche 372.2 x
IInnnneerree  VVeerrggllaassuunnggeenn  aauuss  MMeettaallll 227722..33
Innere Verglasungen 272.3 x
Verglasungen innerhalb Mietfläche 372.3 x
SScchhrreeiinneerraarrbbeeiitteenn 227733
IInnnneennttüürreenn  iinn  HHoollzz 227733..00
Eingiesszarge aus Metall mit Gummidichtung, Türblatt 
Röhrenspan/EI30 (Brandschutz) 40mm belegt, Beschläge: Anuba-
Einschraubbänder, Einsteckschloss mit Zylinder, Drücker Edelstahl

> Türen zu Allgemeinräume 273.0 x
> Türen zu Mietflächen 273.0 x
> Türen innerhalb Mietfläche 373.0 x

AAllllggeemmeeiinnee  SScchhrreeiinneerraarrbbeeiitteenn 227733..33
Fenstersimse 273.3 x
SScchhlliieessssaannllaaggeenn 227755

> Gebäudeabschlusstüren, Tore und Allgemeinräume 275 x
> Mietabschlusstüren, Briefkasten 275 x
> Türen innerhalb Mietfläche 375 x

07.08.2023 6\9



EElleemmeennttäännddee 227777
VVeerrsseettzzbbaarree  EElleemmeennttwwäännddee 227777..00
Büro-Systemtrennwände Vollwand / Glas, Montage zwischen 
Doppelboden und Betondecke inkl. Türen

277.0

> Raumbildung / Trennwände innerhalb Mietfläche 377.0 x
SScchhiieebbee--  uunndd  FFaallttwwäännddee 227777..11
Schiebe- / Faltwände in Vollwand- oder Glasausführung

> Verpflegung 377.1 x
> Raumbildung / Trennwände innerhalb Mietfläche 377.1 x

EElleemmeennttwwäännddee 227777
FFeessttsstteehheennddee  EElleemmeennttwwäännddee  ((SSaanniittäärrttrreennnnwwäännddee)) 227777..33
WC- und Dusche-Trennwände, Vollkunstharzplatten (HPL), Höhe 
OK cm 210 (WC mit Bodeneinstand, DU ohne Bodeneinstand), 
Türen, frontintegriert mit Rot / Grün-Anzeige

> Trennwände WC, allgemeine Nasszellen bei TH 277.3 x
> UG Trennwände WC / DU / Garderobe 377.3 x
> Elementwände innerhalb Mietfläche 377.3 x

Trennwände mit verzinkten Stahl-Tragrohren zwischen Boden und 
Decke montiert, Ausfachung mit Maschengitter (Maschenweite ca. 
mm 40x40, Drahtstärke ca. mm 3)

> Abwartsraum zu Einstellhalle 277.3 x
BBeesscchhrriiffttuunnggeenn,,  MMaarrkkiieerruunnggeenn,,  SSiiggnnaalleettiikk 227788
Signaletik-Konzept nach Vorschlag Architekt bzw. Grafiker

> Beschriftung allgemein 278 x
> Spez. Beschriftung zu Mietfläche 378 x

AAuussbbaauu  22 2288
BBooddeennbbeellääggee 228811
UUnntteerrllaaggssbbööddeenn 228811..00
Schwimmender Zement- / Anhydritunterlagsboden gemäss 
Raumtabelle

> Treppenhäuser, Nasszellen, Korridore, 281.0 x
>  UG: DU / Garderoben 381.0 x
>  Ergänzend bei Bedarf zu Doppelboden Mietfläche 381.0 x

HHaarrttbbeettoonnbbeellääggee 228811..11
Hartbetonbelag, Dicke mm 25-30 gemäss Raumtabelle

> UG Einstellhalle, Veloraum, Rampe, Haustechnik, Lager 281.1 x
FFuuggeennlloossee  BBooddeennbbeellääggee 228811..22
Kunstharz-Epoxibelag / PU Belag

> EG An- Auslieferung, Entsorgung 281.2 x
> Treppenhäuser, Schleusen, allg. Korridore 281.2 x
> 5.OG Bereich Küche 381.2 x
> Belag innerhalb Mietfläche 381.2 x

SScchhwwiimmmmeennddee  LLaassttvveerrtteeiillppllaattttee  EEGG  ((ffeerrttiigg  aabbggeezzooggeenn)) 228811..33
> EG An- Auslieferung, Entsorgung 281.3 x

BBooddeennbbeellääggee  KKuunnssttssttooffff 228811..44
> 2.-5.OG Technikräume (Elektroverteilung) 281.4 x
> Belag innerhalb Mietfläche 381.4 x

BBooddeennbbeellääggee  TTeexxttiilliieenn 228811..55
Schmutzschleusen

> EG Eingang Treppenhäuser 281.5 x
BBooddeennbbeellääggee  TTeeppppiicchh 228811..55

> Belag innerhalb Mietfläche 381.5 x
BBooddeennbbeellääggee  PPllaatttteennaarrbbeeiitteenn 228811..66
Feinsteinzeugplatten mit Sockel

> Nasszellen bei TH 281.6 x
>  UG WC / DU / Garderoben 381.6 x
> Belag innerhalb Mietfläche 381.6 x

BBooddeennbbeellääggee  HHoollzz 228811..77
Parkettbelag versiegelt

> 5.OG Verpflegung, Automatenangebot 281.7 x
> Belag innerhalb Mietfläche 381.7 x
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DDooppppeellbbööddeenn 228811..88
Doppelboden aus Calciumsulfatplatten, für nachträglich zu 
verlegenden Belag, auf Unterkonstruktion, stufenlos verstellbar, 

> 2.-5. OG,  Mieter Büronutzung, Technik 281.8 x
>  2.-5. OG Nord, Mieter Büronutzung, Mehrpreis für Auflast 5.0 
kN/m2 

x

WWaannddbbeellääggee,,  WWaannddvveerrkklleeiidduunnggeenn 228822
WWaannddbbeellääggee  PPllaatttteennaarrbbeeiitteenn  228822..44
Keramische Wandplatten auf Grundputz:

> Nasszellen bei TH 282.4 x
>  UG WC / DU / Garderoben 382.4 x
> Belag innerhalb Mietfläche 382.4 x

DDeecckkeennvveerrkklleeiidduunnggeenn 228833
DDeecckkeennvveerrkklleeiidduunnggeenn  aauuss  MMeettaallll 228833..11
Abgehängte Decke aus Metallpaneelen mit Hinterlage als 
Schalldämmung.

> Nasszellen bei TH 283.1 x
> WC / DU / Garderoben Velo UG 383.1 x
> Abgeh. Decken als Ergänzung zu Kühl-/Heizdecken 
(Verkleidung von Installationen nach Bedarf), Korridore

383.1 x

> Mietflächen (Büronutzung); Abgeh. Decken als Ergänzung zu 
Kühl- Heizdecken (Verkleidung von Installationen nach Bedarf)

383.1 x

DDeecckkeennvveerrkklleeiidduunnggeenn  aauuss  MMiinneerraallffaasseerrnn 228833..33
Wärme- Schalldämmplatten unter Betondecke montiert:

> Einstellhalle, Ein- Ausfahrt EH und Rampe 1.OG, Entsorgung 283.3 x
> Verkleidungen innerhalb Mietflächen soweit erforderlich 383.3 x

IInnnneerree  OObbeerrffllääcchheennbbeehhaannddlluunnggeenn 228855
IInnnneerree  MMaalleerraarrbbeeiitteenn 228855..11
Wände / Decken / Stützen gemäss Raumtabelle:

> Allgemeinräume 285.1 x
> Wände, Decken, WC / DU / Garderoben Velo UG, 
Verpflegung (inkl. Lager / Vorbereitung)

385.1 x

> Decken innerhalb Mietfläche (Büronutzung), vor Montage 
Deckensegel

285.1 x

> Ergänzend Decken innerhalb Mietfläche nach Farbkonzept 385.1 x
> Wände innerhalb Mietfläche 385.1 x

Metallzargen, Metallteile, Farbe kunstharzvergütet
> Allgemeinräume 285.1 x
> WC / DU / Garderoben Velo UG, Verpflegung (inkl. Lager / 
Vorbereitung)

385.1 x

> Bauteile innerhalb Mietfläche 385.1 x
BBaauurreeiinniigguunngg 228877
Laufende Baureinigungen entsprechend der Bauphase 
(Grobreinigungen).

287 x

Schlussreinigung allgemein nach Fertigstellung 287 x
Schlussreinigung innerhalb Mietfläche nach Fertigstellung 387 x
HHoonnoorraarree 2299
HHoonnoorraarree 229900
Sämtliche Honorare für Architekt, Bauingenieur, Geologe, 
Hydrologen, Geometer, Fachplaner Haustechnik, Bauphysiker und 
Akustiker

290 x x

Honorare für Mieterausbau 390 x
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VORBEHALTE

Änderungen, die gegenüber diesem Schnittstellenpapier sowie den Plänen aus technischen oder architektonischen 
Gegebenheiten vorgenommen werden, oder solche, die das Bauwerk in keiner Weise verschlechtern, bleiben ausdrücklich 
vorbehalten, sowie behördliche Entscheide, die den konstruktiven oder technischen Aufbau betreffen. Die Auflagen der 
Baubewilligung müssen eingehalten werden.
Mehrleistungen werden vom Architekten auf Wunsch der Bauherrschaft sowie aufgrund von konkreten Unternehmerofferten 
berechnet und der Bauherrschaft zum Entscheid vorgelegt.
Für weitere Variantenstudien, welche der Architekt im Auftrag der Bauherrschaft durchführt, hat dieser, falls auf deren 
Ausführung verzichtet wird, Anspruch auf ein angemessenes Honorar. Dieses ist im Voraus zu vereinbaren.
Der Architekt behält sich jedoch vor, kleinere Konstruktions- und Ausführungsänderungen ohne Rückfrage durchführen zu 
lassen. Dabei dürfen weder die bauphysikalischen noch die statischen Eigenschaften verschlechtert werden.
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Vermietung 
Redinvest Immobilien AG
Christoph-Schnyder-Strasse 2
6210 Sursee
T 058 255 79 79
vermarktung@redinvest.ch


